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Geprogrammeerde Dagen van
verwarmingsperioden de week
P1 | 6:00-22:00 uur Ma - Vrij
P2 | 7:30-22:30 uur Za
P3 | Instelbaar
(voor meerdere dagen toepasbaar) Zo
Pi | Instelbaar (voor elke dag individueel)
Bediening
Bedrijffsfunctie kiezen .................... 81
Vakantieprogramma activeren .. ............ 83
Kamertemperatuur kortstondig wijzigen .. .... 85
Dagtemperatuurinstellen ................. 87
Verlagingstemperatuur instellen ............ 87
Tijd en dag van de week instellen ........... 89
Basisprogramma’s kiezen .. ............... 91
Programma’s P3 en Piinstellen . ............ 93
Batterijvervangen . ......... ... .. ... ... 95
Inschakelen op afstand via de telefoon ... .... 97
36 exacontrol 7

Installatie

Montage van de regelaar en de ontvanger
Dit product mag alleen door een deskundige
installateur worden geopend en volgens de afbeel-
dingen van pagina 98 tot 100 worden gemonteerd.
Hiervoor moeten de bestaande veiligheidsvoor-
schriften in acht worden genomen.

Levensgevaar door elektrocutie van onder
\ Spanning staande delen.
Bij werkzaamheden aan het toestel altijd
de stroomtoevoer afsluiten en beveiligen
tegen ongeoorloofd/per ongeluk weer
inschakelen.
Voor schade die voortvloeid uit het niet opvolgen
van de aanwijzingen uit deze handleiding en in het
bijzonder schade ontstaan door het fout aansluiten
van de bedrading of mechanische beschadiging
zijn wij niet aansprakelijk.
Telefoonafstandsbediening aansluiten (n.v.t.inNL)
De schakeluitgang van de telefoon afstandbedie-
ning wordt aangesloten aan de klemmen TEL van
de regelaar (zie afbeelding pagina 100).
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Technische gegevens Betjening
Alle radiatortermostater i rummet,
Productbenaming exacontrol 7 hvor rumtermostaten befinder sig,
skal veere helt bne hele tiden.
Bedrijfsspanning regelaar / 2x1,5V Betjeningselementer
ontvanger (AAA) [E| Valg af driftsart
Opgenomen vermogen <400uA + Forhgje veerdi
Max. contactbelasting 5 A/250V~ cos ¢ =1 - Reducere veerdi
Gangreserve 05h OK Acceptér veerdi, bladre videre
_ - C  Skridt tilbage/annullér veerdi
Levensduur van de batterfj | 1,5 jaar £+ Indstilling/valg af dagtemperatur
Instelbereik dagtemperatuur |5 ... 30°C O Indstilling/valg af nattemperatur
Verlagingstemperatuur 5...20°C P Programmering af opvarmningsperioder
Schakelverschil 1K @ Indstilling af klokkesleat/ugedag
Aansluitleidingen 3x0,75 mm?2 Display oversigt
Beschermingssoort IP 30 1 Aktuelt klokkeslzet
- 2 Symboler

Beschermingsklasse m @ Rumtemperaturen styres af et program.
Bedrijfstemperatuur +5..+50°C @ O - Nattemperatur/natsaenkning.
Max. toelaatbare -20...+65°C @ { - Dagtemperatur
opslagtemperatuur (@ Rumtemperaturen styres af den indstillede

- nattemperatur.
Afmetingen (Ixbxd 120 x 85 x 32 mm . .

gen ) Rumtemperaturen styres af den indstillede
Ingang TEL actief : 230V~ dagtemperatur
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DE  Betriebsart wihlen
GB  Choose the operating mode
FR  Choix du mode de fonctionnement
ES Seleccion del Modo de Funcionamiento
PT  Selec¢¢o do Modo de Funcionamento
IT Impostazione del il modo operativo
NL  Bedrijfsfunctie kiezen
DK  Valg af driftsart
PL  Wybér trybu pracy
HU  Uzemmoéd kivalasztasa

9 CZ  Volba druhu provozu

QF RO  Selectarea regimului de functionare
SK  Volba prevadzkového rezimu
TR  Isletme tirt secimi
RUS Bri6op pexkmnma paboThl
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DE  Urlaubsfunktion aktivieren
GB  Activate the holiday program
i FR  Activer la fonction congés
& ES Activacién del Programa de Vacaciones
PT  Activa¢to do Programa de Férias
IT Impostazione programma vacanze
NL  Vakantieprogramma activeren
DK  Aktivering af feriedrift
@ oK " ,i'?', . /i'/l}/ PL  Aktywacja funkcji urlopowej
:{,' \ 2 135 HU  Szabadsag-funkciok aktivalasa
SR CZ  Aktivace funkce "dovolena"
RO Activarea functiei concediu
SK  Aktivacia dovolenkovej funkcie
iﬂ ' TR Tatil fonksiyonunu calistirma
1'3'_"“ © RUS Bkiouenne npo”pammer “Orryck”
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DE  Temperatur kurzfristig verstellen

GB  Temporary change of temperature setting
FR  Bréve modification de la température

ES Cambio de la temperatura a corto plazo

PT Mudanéa breve de temperatura

e
22 L IT Modifica temporanea temp. ambiente

20

NL  Kamertemperatuur kortstondig wijzigen

0 f 1280 6 12180 DK  Midlertidig indring af temperatur
iq PL Krotkotrwate przestawienie temperatury
20 HU  Hémérséklet modositasa révid id6re

18

CZ  Kratkodoba zména teploty

0 6 1218 0 6 1218 0
RO  Scurt& modificare a temperaturii

N p , i .
SK  Kratkodobé prestavenie teploty
r" TR  Kisa siire icin sicaklik degistirilmesi
° RUS KpartkoBpemHHast epecTaHOBKA TEMIIepaTyphl
N
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86

DE Tag-/Absenktemperatur einstellen
o GB Adjust the day / night temperature
:Ej\e e FR Réglage température jour / d’abaissement
=7 \"\"TC ES Seleccion de Temperatura Diurna / Seleccion
de Temperatura Nocturna
PT Selecééo de Temperatura Diurna / Selecééo
de Temperatura Nocturna
IT  Impostazione della temperatura diurna /
di abassamento
NL Dagtemperatuur /
Verlagingstemperatuur instellen
DK Indstilling af dagtemperatur / nattemperatur
N . . . o
- \‘ ( /l‘t PL Ustawienie temperatury dziennej / obnizonej
EE AL R HU Nappali h6mérséklet beallitasa
Csokkentett hémérséklet beallitasa
CZ Nastaveni denni / snizené teploty
RO Reglarea temperaturii de zi / de noapte
SK Nastavenie dennej / znizenej teploty
TR Giindiiz konumu / Gece konumu
sicakliginin ayarlanmasi
RUS ycranoska auesHoit / HouHoi TEMIIEPATYPbI
TIOMEILEHU S
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Uhrzeit und Wochentag einstellen

Set the date and time

Réglage heure et jour

Ajuste de la hora y del dia de la semana
Ajuste da hora e do dia da semana
Impostazione ora e giorno della settimana
Tijd en dag van de week instellen
Indstilling af klokkeslit og ugedag
Ustawienie godziny i dnia tygodnia

A pontos idd és hét napjanak bedllitasa
Nastaveni denniho ¢asu a dne v tydnu
Reglarea orei si a zilei sGptdmanii
Nastavenie dfa v tyzdni a ¢asu

Aktilel saat ve glintin ayarlanmast

Y CTAaHOBKA BPDEMEHI BPEMEHU 1 AHS HEACTIN
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DE  Programm auswéhlen
GB Choose a program
FR  Choix du programme
ES Eleccién de programa
PT Escolha do programa
IT Scelta del programma
NL  Programma’s kiezen
DK  Valg af program
PL  Wybér programu podstawowego
HU  Program kivélasztasa
CZ  Vybér zékladniho programu

oK RO  Selectarea programului de bazd

.9 SK  Vyber zékladného programu

> TR  Ana program secimi

RUS Bui6op npo”pamwmsr
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DE  Programm P3 und Pi einstellen
GB  Set program P3 or Pi
FR  Réglage Programmes P3 et Pi
ES Ajuste de los programas P3 y Pi
PT  Ajuste dos programas P3 e Pi
IT Impostazione dei programmi P3 e Pi
NL  Programma’s P3 en Pi instellen
DK  Indstilling af program P3 og Pi
PL Ustawienie programéw P3 i Pi
HU  P3 és Pi program bedllitasa
cz Nastaveni programu P3 a Pi
RO  Modificarea programelor P3 si Pi
SK  Nastavenie programu P3 a Pi
TR  P3ve Pi programlarinin ayarlanmasi
RUS 3azanme npo”pamm P3 u Pi
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Nounwn—
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2 x AAA
LRO3
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DE  Batterie ersetzen
GB Change batteries
FR  Remplacement piles
ES  Cambio de pilas
PT  Troca de pilhas
IT Sostituzione delle batterie
NL  Batterij vervangen
DK  Batteriskifte
1 PL  Wymiana baterii
i | HU  Elemcsere
CZ Vyména baterie
i RO  Schimbarea bateriei
: J SK  Vymena batérii
TR  Pil degisimi
l RUS 3amena snemenToB mutanus
i
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DE  Schalten liber Telefonkontakt

GB  Connect with remote-control switch

@ é :BBB (not currently available in the UK)
i o0 FR  Enclenchement par téléphone
7R En " ES  Control telefonico a distancia
"""""';,""'""":";ﬂ,'".,(,). PT  Comuta¢&o mediante conex¢o

telefonica (opcional)

IT Inserire il comando telefonico a distanza

NL  Inschakelen op afstand via de telefoon
(n.t.v. in NL)

DK  Styring via telefon

n)))

L L W W W ¥

NS N8

PL  Przetgczenie przez telefon

@ED-
-
q.

HU  Telefoni atkapcsolaz

Cz Spinani pomoci telefonniho kontaktu

@ = o RO  Cuplarea prin intermediul telefonului
' -L SK  Zapnutie prostrednictvom telefonického
kontaktu
‘5 ]
00 TR  Telefon baglanusiyla kumanda
RUS  yupasnenue uepes renedorubiit KOHTAKTOTP
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