






Legenda
1	 Afvoer van de verbrandingsgassen
2	 Temperatuurvoeler op de vertrekleiding 

CV
3	 Brander
4	 Ventilator
5	 Gasmechanisme
6	 Filter in verwarmingskring
7	 Condensaatopvangbak
8	 Drukvoeler verwarmingswater
9	 Omloopleiding [bypass]
10	 Driewegklep
11	 Temperatuurvoeler cv-retourleiding
12	 Overdrukklep verwarming
13	 Circulatiepomp verwarmingskring
14	 Ontluchting circulatiepomp van de 

verwarming
15	 Warmtewisselaar
16	 Expansievat
17	 Ontluchting verwarmingskring
18	 Luchttoevoer

A	 CV vertrekleiding
B	 Vertrekleiding boiler
C	 Gastoevoer
D	 Retourleiding boiler
E	 Cv-retourleiding

3	 Keuze van de installatieplaats

3.1	 Ketel

Vergewis u ervan dat de muur •	
waarop het toestel wordt aangebracht 
voldoende stevig is om het gewicht van 
het te installeren toestel te dragen. 

Vergewis u ervan dat de beschikbare •	
ruimte voldoende is voor het plaatsen 
van de water- en gasleidingen, en voor 
een afvoerleiding naar de riolering. 

Installeer het toestel niet boven een •	
ander toestel waardoor het beschadigd 
zou kunnen worden (bijvoorbeeld 
boven een keukenfornuis waaruit dat 
damp en vetten kunnen ontsnappen) of 
in een kamer waar veel stof aanwezig 
is, of met een corrosieve atmosfeer. 

Om een periodiek onderhoud mogelijk •	
te maken, dient u aan elke kant van 
het toestel een minimale afstand te 
bewaren.

mm 003
��

��

mm 006

mm 004

50 mm

50 mm

Het toestel moet op een vorstvrije •	
plaats worden aangebracht. Neem de 
nodige voorzorgsmaatregelen in acht.

3.2	 Buitensonde

Zie de technische instructie van de •	
buitenvoeler.
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Laat het toestel af wanneer u •	
hydraulische elementen van het toestel 
wilt vervangen.

Laat het toestel afkoelen vooraleer •	
onderhoudswerkzaamheden aan het 
toestel uit te voeren.

Bescherm de elektrische elementen •	
tegen water tijdens de behandelingen.

Gebruik enkel nieuwe dichtingen en •	
O-ringen.

Controleer na werkzaamheden of alle •	
elementen van de gasleidingen wel 
degelijk dicht zijn.

Voer na vervangingswerkzaamheden •	
een controle uit van de werking van de 
vervangen stukken en het toestel.

4.2	 Decreten, normen, richtlijnen

Bij de installatie en de inbedrijfstelling 
van het toestel moeten de verordeningen, 
richtlijnen, technische regels en normen 
in hun huidige versie, alsook de 
onderstaande bepalingen in acht worden 
genomen:

De normen NBN D 51-003, D 30-003, --
B 61-002

Het Algemeen Reglement op de --
Elektrische Installaties (AREI) en in het 
bijzonder de verplichte aansluiting op 
een aarding.

Alle bestaande voorschriften van de --
plaatselijke watermaatschappij en van 
BELGAQUA

De ARAB voorschriften.--

4	 Veiligheidsinstructies en 
voorschriften

4.1	 Veiligheidsinstructies

Alle interventies in het toestel moeten 
verwezenlijkt worden door een vakman of 
de servicedienst (dienst-na-verkoop) van 
Bulex.

Als de gasdruk aan de ingang van het 
toestel buiten het opgegeven bereik ligt, 
mag het toestel niet in werking worden 
gezet. Als de oorzaak van het probleem 
niet geïdentificeerd of opgelost kan 
worden, breng dan de gasmaatschappij op 
de hoogte.

Attentie ! Bij een verkeerde 
installatie is er gevaar voor 
elektrische schokken en 
beschadiging van het toestel.

Bij het monteren van de aansluitingen 
moet u de afdichtingen juist aanbrengen 
om elk gas- of waterlek te vermijden.

De volgende veiligheidsinstructies moeten 
verplicht nageleefd worden tijdens het 
onderhoud en de vervanging van de 
reserve-onderdelen.

Zet het toestel uit (zie hoofdstuk •	
"Buitendienststelling" in de 
gebruiksaanwijzing).

Ontkoppel de ketel van het •	
elektriciteitsnet door de stekker uit het 
stopcontact te trekken of door middel 
van de tweepolige schakelaar (met een 
scheidingsopening van minstens 3 mm 
tussen alle contacten).

Sluit de gaskraan.•	

Sluit de afsluitkranen die zich op de •	
verbindingsnippels bevinden.

18
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5	 Installatie van het toestel

Voor de installatie moet de installateur 
nazien of de instelling van de ketel op 
de typeplaat voldoet aan de plaatselijke 
distributievoorwaarden.

5.1	 Aanbevelingen vóór de installatie

5.1.1	 Ontwerp van de sanitaire kring

De sanitaire verdeelkring moet zo 
verwezenlijkt worden dat de drukverliezen 
minimaal zijn: beperk het aantal 
bochten, gebruik kraanwerk met grote 
doorlaatsectie om een voldoende debiet te 
garanderen.

De ketel kan werken met een minimale 
voedingsdruk, maar dan zal het debiet wel 
klein zijn. Een beter gebruikscomfort zal 
verkregen worden vanaf een voedingsdruk 
van 1 bar.

5.1.2	 Ontwerp van de 
verwarmingskring

De Thermomaster -verwarmingsketels 
kunnen in alle soorten installaties worden 
ingebouwd: tweepijps, enkelpijps, in serie 
of afgetakt, vloerverwarming...

Als verwarmingsoppervlakken kunnen 
radiatoren, convectoren, luchtverhitters of 
vloerverwarming worden gebruikt.

Bij vloerverwarming moet de installatie 
uitgerust zijn met een thermostaat in de 
uitgaande leiding die ingesteld is op 50°C. 
Deze niet-meegeleverde voorziening 
moet door zijn traagheid het "pendelen" 
(opeenvolging van warm en koud water bij 
het tappen).

Attentie! Zowel de oude alsook 
de nieuwe installatie dient altijd 
gespoelt te worden met schoon 
leidingswater, onder toevoeging 
van een reiningingsmiddel. 
Indien de hardheid van het 
water hoger is dan 20 °F en 
bij gebruik van verschillende 
materialen is de garantie 
op de warmtewisselaaars 
onderworpen aan het gebruik 
van een inhibitor van de 
categorie 3, in de juiste door 
de fabricant aanbevolen 
proporties. De pH van het 
verwarmingswater moet tussen 
5 en 8,5 liggen en de hardheid 
moet lager zijn dan 12°F. Het 
vullen van de installatie met 
onthard water is verboden. 

De berekening van het verdeelnet 
moet gebaseerd zijn op het debiet dat 
overeenkomt met het werkelijk benodigde 
vermogen, zonder rekening te houden 
met het maximumvermogen dat de 
ketel kan leveren. We bevelen echter 
aan een voldoende debiet te voorzien 
om maximaal een temperatuurverschil 
van 20°C te krijgen tussen de uitgaande 
leiding en de retourleiding. Het minimale 
debiet is opgegeven in het hoofdstuk 
"Technische parameters" aan het einde 
van de handleiding.

Bij de bepaling van het tracé van 
de leidingen moeten alle nodige 
voorzieningen worden genomen om 
luchtzakken te vermijden en om het 
permanent ontgassen van de installatie te 
vergemakkelijken. Op elk hoog punt van 
de leidingen of op alle radiatoren moeten 
er aftapkranen voorzien zijn.
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Het totaal toegestane watervolume in de 
verwarmingskring hangt onder andere 
af van de statische belasting in koude 
toestand. Het in de ketel ingebouwde 
expansievat wordt geleverd in de toestand 
zoals die in de fabriek is afgeregeld (zie 
hoofdstuk "Technische parameters" aan 
het einde van de handleiding).

Deze vuldruk kan bij de inbedrijfstelling 
aangepast worden voor het geval de 
statische belasting hoger is.

Het is aan te bevelen in het onderste punt 
van de installatie een aftapkraan aan te 
brengen.

Als er thermostatische kranen worden 
gebruikt, dan mogen niet alle radiatoren 
ermee uitgerust worden. Ze mogen alleen 
in lokalen geplaatst worden waaraan veel 
externe warmte wordt toegevoerd en nooit 
in het lokaal waar de kamerthermostaat 
zich bevindt.

Bij een oude installatie moeten de 
radiatorkringen in elk geval gespoeld 
worden vooraleer de nieuwe ketel te 
installeren.

Als de verwarmingsketel niet onmiddellijk 
geplaatst wordt, bescherm dan de 
verschillende aansluitingen om te 
vermijden dat gips en verf de dichtheid 
van de latere aansluiting in het gedrang 
brengen.

5.2	 Afmetingen

320

450

780
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5.3	 Geleverd materiaal

11

10

1

4
2

3

5

9

12

6
7

8

Legenda
1	 Ketel
2	 Ophangbeugel
3	 Schroeven			   (x3)
4	 Pluggen			   (x3)
5	 slang voor de afvoer van de 

condensaten
6	 Filter sanitair warm water (F 25/29 E)
7	 Debietbegrenzer sanitair warm water + 

dichting (F 25/29 E)
8	 Aansluittoebehoren + dichtingen 

(F 25/29 E)
9	 Voeler externe boiler in optie
10	 Aansluittoebehoren + dichtingen 

(F AS 29 E)
11	 Gebruiksaanwijzing
12	 Installatiesjabloon

5.4	 Bevestiging aan de wand

28

51,5 64

116,5 129,5

320
310

450

77
0

78
0

2833
68

10 10

Vergewis u ervan dat de materialen die •	
u gebruikt voor de verwezenlijking van 
de installatie verenigbaar zijn met die 
van het toestel.

Bepaal de plaats van de montage. We •	
verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk 
"Keuze van de opstellingsplaats".

De bevestiging van de ophangbeugel 
moet aangepast worden aan de 
karakteristieken van de wand waaraan 
de ketel wordt opgehangen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
gewicht van de met water gevulde ketel.

Boor de gaten in overeenstemming •	
met de installatiesjabloon die met het 
toestel is meegeleverd.
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5.5	 Gas- en wateraansluiting

Achteraanzicht van de ketel

93.6 65 6564 51.5

28

4 5

6

1 2 3

Legenda
1	 Cv-retourleiding - 3/4"
2	 Koudwateraansluiting - 3/4"
3	 Gasaansluiting - 3/4"
4	 Vertrekleiding sanitair warm water - 3/4"
5	 CV vertrekleiding - 3/4"
6	 Afvoer van de condensaten - Ø19 mm

Gebruik de meegeleverde schroeven •	
en pluggen om de ophangbeugel te 
bevestigen.

Controleer of de schroeven en pluggen •	
geschikt zijn voor de wand waaraan de 
ketel wordt opgehangen.

Vooraleer de ketel op de ophangbeugel •	
te monteren, brengt u de dichting, 
de debietbegrenzer en de filter 
aan in de aansluitopening voor de 
koudwatertoevoer van de ketel.

Blauwe debietbegrenzer (10 l) voor F •	
25 E.

Rode debietbegrenzer (12 l) voor F 29 •	
E.

Positioneer de ketel boven de •	
ophangbeugel en laat hem zakken.

Plaats de dichtingen op de •	
verschillende aansluitingen.

Draai de koppelingen vast.•	

22
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Vooraleer enige bewerking uit te voeren •	
moeten de leidingen gereinigd worden 
met behulp van een passend product 
om de eventuele onzuiverheden te 
verwijderen, zoals vijlsel, soldeersel, 
oliën en diverse vetten. Deze vreemde 
lichamen zouden meegesleurd kunnen 
worden in de ketel, en de goede 
werking ervan in het gedrang brengen.

Gebruik geen oplosmiddel om niet het •	
risico te lopen de kring te beschadigen.

Soldeer niet aan de aangebrachte •	
buisstukken om de pakkingen en de 
afdichtingen van de kranen niet te 
beschadigen.

Gebruik enkel de originele dichtingen •	
die met het toestel zijn meegeleverd.

Controleer of er geen lekken zijn. •	
Herstel ze indien nodig.

Sluit het overdrukventiel in de •	
verwarmingskring aan op een 
afvoerleiding die op de riolering is 
aangesloten. In het afvoertoestel 
moet het wegstromen van het water 
zichtbaar zijn.

Aandacht! Bulex wijst 
elke aansprakelijkheid af 
(waterschade) ingeval het 
overdrukventiel niet aan de 
riolering is aangesloten.

5.6	 Aansluiting van de 
condensaatopvangbak

5.6.1	 Vullen van de 
condensaatopvangbak

Attentie ! Het vullen van de 
condensaatopvangbak moet 
gebeuren vooraleer de ketel 
voor het eerst in dienst wordt 
gesteld.

1

2

Legenda
1	 Condensaatopvangbak
2	 Vulniveau

Verwijder de condensaatopvangbak (1) •	
door hem los te schroeven.

Vul de condensaatopvangbak met •	
water tot het opgeven niveau (2).

Breng het geheel weer aan en zorg •	
ervoor de afdichtingen goed aan te 
brengen.
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5.6.2	 Afvoer van de condensaten

De ketel wordt geleverd met een slang 
voor het afvoeren van de condensaten.

Verwijder de stop uit de •	
condensaatopvangbak en gooi hem 
weg.

Sluit de afvoerslang aan op een leiding •	
die op de riolering is aangesloten via 
een sifon en neem daarbij de volgende 
aanbevelingen in acht:

Vorm geen bochten met de afvoerslang •	
(zie schema hierna).

Gebruik geen koperen leidingwerk.•	

Vergewis u ervan dat de afvoerslang •	
juist in de sifon is aangebracht.

OK

OK

5.7	 Rookgasaansluiting

Verschillende configuraties van 
rookgasaansluitingen zijn mogelijk.

Aarzel niet uw detailhandelaar extra •	
informatie te vragen over de andere 
mogelijkheden en de bijbehorende 
toebehoren.

Aandacht! Alleen toebehoren 
voor luchtpijpen van Bulex mag 
worden gebruikt.

3%

De horizontale luchtpijp van Bulex zorgt 
automatisch voor een hellingshoek van 
3% waardoor de condensaten naar het 
toestel terugstromen.

De maximumlengte van de luchtpijp is 
bepaald volgens zijn type (bijvoorbeeld 
C12).

Ongeacht het gekozen type luchtpijp 
dienen de in de onderstaande tabel 
opgegeven minimumafstanden voor de 
plaats van de uiteinden van de luchtpijp te 
worden nageleefd.

Aandacht! De afzuigventilator 
en de luchtpijp moeten perfect 
luchtdicht met elkaar verbonden 
zijn.

Aandacht! Als de uitlaat van 
de rookgassen op minder 
dan 2,20m van de grond ligt, 
moet u een eindbeveiligingskit 
installeren. 24
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0,5
≥2,5

2,5
≥ 0,5

≥ 2,2

≥0,5

≥ 1 1

≥2,5

≥1
2,5

≥ 2

0,50, 5

0,3
0,50,5

0,5

0,5

0,3
0,6 1,2

∆H
L

∆H
L

0,60, 6
0,6

0,6

H = hoogte vanaf de grond:

2,2 m t.o.v. een begaanbare weg--

0,5 m t.o.v. een afgesloten terrein--

Uitgang t.o.v. verluchtingsopeningen:

boven een verluchtingsopening:  --
0 < ΔH < 0,5 m L ≥ 2 m 
0,5 < ΔH < 1 m L ≥ 1 m

onder een verluchtingsopening: --
L + ΔH > 4 m

Zich refereren aan de norm NBN D 61-
002 indien het gaat om een installatie 
in nieuwe gebouwen of vernieuwde 
gebouwen waarvoor een bouwaanvraag 
moest ingediend worden.

Leg deze eisen uit aan de gebruiker van 
het toestel.

Installeer de condensaatopvangbak •	
ook zo dicht mogelijk bij de rookafvoer.

Neem, behoudens andersluidende 
bepalingen, de maximumbuislengten 
tussen het toestel en het eindstuk van 
de de luchtpijp die vermeld zijn in de 
tabel met de technische gegevens (zie 
hoofdstuk "technische gegevens") in acht.

Weet dat de meeteenheid "1 Em" 
in het bord met de technische 
gegevens overeenkomt met 1 m 
rechte buis of met 1 bochtstuk van 
90°.

25
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5.7.1	 Installatie van het type C13

Systeem met horizontale luchtpijp, met 
horizontaal eindstuk en afvoer naar buiten.

Voor een horizontale configuratie die 
gebruik maakt van aparte buisstukken 
(80+80 mm), met horizontale eindstukken 
van de luchtpijpen, moeten de 
luchttoevoerbuis en de overeenkomstige 
rookgasafvoerbuis zich binnen een 
vierkant met een zijde van 0,5 m 
bevinden.

Voorbeeld van de installatie van een 
systeem met horizontale luchtpijp, type 
C13 (volgens EN 483).

0020017695

A2032900 A2036200

5.7.2	 Installatie van het type C33

Systeem met verticale luchtpijp, met 
verticaal eindstuk en afvoer naar buiten.

De lengte L is gelijk aan 1 m.

Voor gescheiden eindstukken van de 
luchtpijpen, zie de details m.b.t. de 
installatie van type C13. 

Voorbeeld van de installatie van een 
systeem met verticale luchtpijp, type C33 
(volgens EN 483).

A2032300

7041364

0020017695

26
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5.7.3	 Systeem met soepele 
rookgasafvoerleiding voor 
aansluiting aan de schoorsteen 
(installatie van het type C33S)

Deze configuratie maakt het mogelijk 
een oud rook- of ventilatiekanaal te 
gebruiken voor de installatie van het 
lucht/rookkanaal van een hermetische 
(gesloten) ketel. De horizontaal lopende 
buis (L1) is van parallele type Ø 80/80. De 
verticaal lopende buis (L2) is een soepele 
rookafvoerleiding met Ø 80 mm. De 
luchttoevoer gebeurt via de schoorsteen 
(in de vrije ruimte tussen de schoorsteen 
en de soepele leiding).

Om te vermijden dat vuil uit de 
schoorsteen mee gezogen zou worden 
door de ketel:

mag de ketel niet •	
rechtstreeks aan de 
verticale soepele leiding 
worden aangesloten.

Sluit de toestel niet aan op een •	
schoorsteen die stookolieproducten 
heeft.

De kit bevat :

- 1 dakdoorvoer
- 1 flexibel (lengte 12,5m)
- 1 rechter bovenaansluiting
- 1 bocht met schoorsteensteun
- 6 afstandhouders
- 1 versterker

Legenda
L1	 Lengte van de horizontale 

concentrische buis
L2	 Lengte van de verticale buis

Maximaal drukverlies: 
	 - F25 = 112 Pa 
	 - F29 en F AS29 = 125 Pa

Deze waarde wordt bereikt met een 
leiding met maximale lengte (L1+L2) + 1 
bocht van 90°.

Toegelaten 
lengte 
L1 + L2 (m)

Diameter 
schouw 
(mm)

Diameter 
flexibel 
(mm)

5,7 106 80

12,5 120 80

15 126 80

17,3 131 80

Telkens een extra elleboog van 90° nodig 
is (of 2 van 45°), moet de lengte (L1+L2) 
met 1 m worden verminderd. 27
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5.7.4	 Installatie van het type C43

De luchtpijpen van hermetische ketels 
kunnen aangesloten worden aan 
gemeenschappelijke leidingen.

Richt u naar de aanbevelingen van de 
constructeur omtrent de capaciteit van de 
gemeenschappelijke buis.

Respecteer de minimale verticale afstand 
tussen de eindstukken van de luchtpijpen 
die van dezelfde gemeenschappelijke 
afvoerbuis gebruik maken:

Configuratie met loodrechte --
eindstukken: 0,45 m.

Configuratie met de aansluitingen op --
tegenoverliggende wanden: 0,60 m.

Zorg ervoor dat de uiteinden van •	
de luchtpijpen aangesloten op 
een gemeenschappelijke leiding 
geen eindstukken bevatten (deze 
eindstukken worden alleen gebruikt 
voor de configuraties met afvoer naar 
buiten).

Steek de 2 delen van de concentrische •	
buis (de luchttoevoerbuis aan de 
buitenkant en de rookafvoerbuis aan de 
binnenkant) in de schoorsteen zodat ze 
hermetisch aangesloten zijn.

Zorg ervoor de toevoer van •	
verse lucht en de afvoer van 
de verbrandingsgassen niet te 
belemmeren.

De luchtpijp moet bestand zijn tegen een 
maximumtemperatuur van 120°C. Hij moet 
een voldoende afdichting garanderen en 
bestand zijn tegen fysische en chemische 
beschadigingen (hoofdzakelijk te wijten 
aan de verbrandingsgassen).

A

B

L

2 4

5  

1

3

Legenda
1	 Verzamelleiding
2	 Luchttoevoerbuis
3	 Drukvereffeningsvoorziening
4	 Hermetisch toestel ("gesloten")
5	 Inspectieluik

A	 Laatste niveau
B	 Eerste niveau
L	 Lengte van de leiding (*)

(*) Zie de tabel met de technische 
gegevens aan het einde van deze 
handleiding.

28
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5.7.5	 Installatie van het type C53

Systeem met dubbele leiding met 
aparte eindstukken op een afstand van 
elkaar, met verschillende specificaties 
(hoofdzakelijk andere drukken).

De toevoer van de lucht en de afvoer van 
de verbrandingsgassen kunnen gebeuren 
via aparte buizen. In deze configuratie 
mogen de aansluitingen van de buizen 
niet op tegenoverliggende wanden 
gelegen zijn. De lengte L1+L2 is gelijk aan 
1 m.

Voorbeeld van de installatie van een 
systeem met verticale luchtpijp, type C53

08511500

7041317

7041316

5.7.6	 Installatie van het type C83

Systeem met de aansluiting van de 
luchtaanvoerbuis en de rookgasafvoerbuis 
aangesloten op een gemeenschappelijke 
schoorsteen.

De lucht kan van buiten aangezogen 
worden (of vanuit een plaats met een 
voldoende nieuw luchtdebiet) en de 
verbrandingsgassen afgevoerd via een 
gemeenschappelijke schoorsteen of 
gelijkwaardig.

08511500

7041315

7041317
7041316

A

Legenda
A	 Gemeenschappelijke buis
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5.7.7	 Installatie van het type B23

De afvoer van verbrandingsgassen 
gebeurt naar buiten (ook voor systemen 
met aparte buisstukken) en de toevoer 
van verse lucht in de kamer waar het 
toestel zich bevindt (via een luik in het 
buisstuk buiten de concentrische buis).

Zorg voor een passende ventilatie als •	
de verse lucht uit de kamer genomen 
wordt waar het toestel zich bevindt. 

Sluit geen ander toestel aan op de •	
rookgasafvoerbuis (schoorsteen of 
buisstuk).

Het minimumdebiet moet 1,6 m3/uur per 
kW vermogen van de ketel bedragen.

A2033300

7041364

7041314

5.7.8	 Systeem met soepele 
rookgasafvoerleiding voor 
aansluiting aan de schoorsteen 
(installatie van het type B23P)

Deze configuratie maakt het mogelijk 
een oud rook- of ventilatiekanaal te 
gebruiken voor de installatie van het 
lucht/rookkanaal van een hermetische 
(gesloten) ketel. De horizontaal lopende 
buis (L1) is van het concentrische type Ø 
60/100. De verticaal lopende buis (L2) is 
een soepele rookafvoerleiding met een 
Ø van 80 mm. De verse lucht wordt uit 
de kamer waarin de ketel is geplaatst 
genomen via het bochtstuk voor de 
aansluiting van het horizontale deel van 
de rookgasafvoerleiding.

De installatie moet conform 
zijn met de voorschriften van 
de DTU (eenvormig gemaakte 
technische documenten) 24.1 
(Installatie van afvoersystemen 
voor verbrandingsproducten 
van een of meerdere toestellen).

In deze configuratie moeten 
de reglementaire voorwaarden 
mbt de ventilatie gerespecteerd 
worden. 
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L2

L1

A

B

Legenda
L1	 Lengte van de horizontale 

concentrische buis
L2	 Lengte van de verticale buis

Maximaal drukverlies: 200 Pa

Deze waarde wordt bereikt met een 
leiding met maximale lengte (L1+L2) + 2 
bocht van 90° (A en B).

F25E / F29E / 
F AS 29E

Lengte L1 min. 0.5 m

Lengte L1 max. 3 m

Lengte L2 min. 1 m

Lengte L2 max. 20 m

Telkens een extra elleboog van 90° nodig 
is (of 2 van 45°), moet de lengte L met 1 m 
worden verminderd.

6	 Elektrische aansluiting

Gevaar! Bij een verkeerde 
installatie is er gevaar voor 
elektrische schokken en 
beschadiging van het toestel.

Verbind de voedingskabel van de •	
ketel met het 230V-net (monofasig + 
aarding).

Gebruik geen kabel met een diameter •	
van meer dan 10 mm voor de 
elektrische aansluitingen.

De smeltzekering van de elektronische •	
kaart is in de nulleiding aangebracht 
(zie hoofdstuk "Elektrisch schema").

Belangrijk: de elektrische 
aansluiting van het toestel 
moet door een vakman gedaan 
worden.

Alle interventies binnen in de ketel moeten 
verwezenlijkt worden door de Dienst-na-
verkoop (de Service) of een vakman.

Volgens de van kracht zijnde normen •	
moet deze aansluiting gebeuren via 
een tweepolige schakelaar met een 
scheidingsopening van minstens 3 mm 
tussen elk contact.
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6.1	 Aansluiting van de toebehoren

1

7

2

3

5

6

4

Legenda
1	 24 V-kamerthermostaat 
2	 Opentherm-kamerthermostaat 
3	 Ketel
4	 Buitenvoeler
5	 Boiler
6	 Boileraquastaat
7	 Boilertemperatuurvoeler (NTC)

6.1.1	 Buitenvoeler

Zie de technische instructie van de •	
buitenvoeler.

6.1.2	 Kamerthermostaat 24 V (optie)

Let op! Als er geen 
kamerthermostaat op de 
installatie voorzien is, laat de 
brug dan op de twee klemmen 
van de klemmenstrook zitten.

Sluit de draden van de kamerthermostaat 
aan op de klemmenstrook van de ketel 
(zie hoofdstuk "Elektrisch schema").

De brug op de Opentherm-klemmenstrook 
moet op zijn plaats blijven.

Belangrijk: deze aansluiting 
is bestemd voor een 
kamerthermostaat van 24 V 
(0,1 A); Hij mag in geen geval 
worden aangesloten op het 230 
V-net.

6.1.3	 Opentherm-kamerthermostaat 
(optie)

Sluit de draden van de •	
kamerthermostaat aan op de 
klemmenstrook van de ketel (zie 
hoofdstuk "Elektrisch schema").

De brug op de "On/Off-" klemmenstrook 
moet op zijn plaats blijven.

6.1.4	 Kamerthermostaat Ebus (optie)

Sluit de draden van de •	
kamerthermostaat aan op de 
klemmenstrook van de ketel (zie 
hoofdstuk "Elektrisch schema").

De bruggen op de klemmenstroken "On/
Off" en "Opentherm" moeten op hun 
plaats blijven.
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6.1.5	 Boiler (alleen model AS)

Met een externe boiler kunnen 2 types 
temperatuurvoelers gebruikt worden:

Boileraquastaat--

NTC-temperatuurvoeler (optie).--

Voor een betere modulerende werking 
wordt aangeraden om een NTC-
temperatuurvoeler te gebruiken.

Sluit de temperatuurvoeler aan op •	
de klemmenstrook van de ketel (zie 
hoofdstuk "Elektrisch schema").

1

3

2

4

5

Legenda
1	 Ketel 
2	 Terugslagklep
3	 Stopkraan
4	 Overdrukventiel
5	 Boiler

Breng stopkranen (3) aan op alle •	
hydraulische aansluitingen van de 
boiler.

Breng een terugslagklep aan in de •	
retourleiding van de verwarmingskring 
van de boiler. De terugslagklep moet in 
de stromingsrichting opengaan.

Breng een overdrukventiel aan •	
dat geijkt is op max. 6 bar in de 
koudwaterleiding van de boiler. Sluit 
het overdrukventiel aan op een 
afvoerleiding die op de riolering is 
aangesloten.

Belangrijk: Als de druk van het 
leidingwater hoger is dan 6 bar, 
moet in de koudwaterleiding een 
reduceerventiel aangebracht 
worden. 

Gebruik enkel de originele dichtingen •	
die met het toestel zijn meegeleverd.

Sluit alle buizen aan en controleer of er •	
geen lekken zijn.

Regel de ketel af en controleer zijn •	
werking met de boiler.

33

0020065208_01 - 10/08  - Saunier Duval

G
eb

ru
ik

sa
an

w
ijz

in
g

In
st

al
la

tie
vo

or
sc

hr
ift

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n 

vo
or

 in
st

al
la

te
ur

s



6.2	 Elektrisch schema

18

17

1615

1412

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10 11 13

20

19
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Legenda
1	 Display
2	 Temperatuurvoeler op de vertrekleiding 

CV
3	 Temperatuurvoeler cv-retourleiding
4	 Aan/uit-Hoofdschakelaar
5	 Smeltzekering
6	 Aansluiting van de kamerthermostaat
7	 Aansluiting van de boileraquastaat
8	 Aansluiting van de buitenvoeler
9	 Aansluiting boilertemperatuurvoeler 

(NTC)
10	 Ventilator
11	 Debietdetector
12	 Gasmechanisme
13	 Temperatuurvoeler sanitair warm water
14	 Driewegklep
15	 Drukvoeler
16	 Ebus-kaart
17	 Aansluiting Opentherm-

kamerthermostaat
18	 Aansluiting modulerende Ebus-

kamerthermostaat 
19	 Circulatiepomp verwarmingskring
20	 Ontstekingselektrode

7	 Indienststelling

Druk op de schakelaar om het symbool •	
" I " te laten verschijnen. 
Het display en de werkingsverklikker op 
het bedieningspaneel gaan branden: de 
ketel is klaar om te werken.

Open de stop van de ontluchter op de •	
pomp en de automatische ontluchters 
van de installatie.

Open de vulkraan van de installatie tot •	
u 1,5 bar op de drukindicator afleest.

Ontlucht elke radiator tot het water er •	
normaal uitstroomt en draai vervolgens 
de ontluchters van de installatie dicht.

Laat de stop van de ontluchter op de •	
pomp open staan.

Activeer de tapwaterfunctie op het •	
bedieningspaneel van het toestel.

Vergewis u ervan dat de manometer •	
een waarde weergeeft tussen 1 en 2 
bar; vul anders de ketel bij.

8	 Regeling

8.1	 Regeling van het debiet in de 
verwarmingskring

Dit debiet moet aangepast worden 
volgens de berekening van de installatie.

Bij de levering staat de schroef (1) van de 
ingebouwde omloopleiding ½ toer open.

1 

Legenda
1	 Schroef van de omloopleiding [by-pass]

Verdraai deze schroef naargelang •	
van de behoeften (bv. indraaien 
om te sluiten) om de beschikbare 
manometrische opvoerhoogte aan 
het drukverlies in de installatie 
aan te passen, volgens de debiet/
drukkromme.

De pompsnelheid wordt automatisch •	
bepaald in functie van het vermogen.
Vermogen verwarming:  < 15 kW --
snelheid 1

Vermogen verwarming:  > 15 kW --
snelheid 2.

In warm water gaat het steeds op 
snelheid 2 35
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Legenda
1	 Bypass gesloten, snelheid 2
2	 Bypass gesloten, snelheid 1
3	 Bypass1/2 toer open, snelheid 2

4	 Bypass 1/2 toer open, snelheid 1
5	 Bypass 1 toer open, snelheid 2
6	 Bypass 1 toer open, snelheid 1

8.2	 Toegang tot de technische 
gegevens van de ketel (enkel voor 
installateurs en onze "dienst na 
verkoop")

Met behulp van de technische parameters 
van de ketel is het mogelijk bepaalde 
regelingen uit te voeren en eventuele 
storingen te analyseren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om het 
maximumvermogen van de ketel voor de 
verwarming te regelen op elke waarde 
tussen de vermogens die zijn opgegeven 
in de tabel aan het einde van deze 

handleiding. Zodoende kan het geleverde 
vermogen aan de werkelijke behoeften 
van de installatie worden aangepast en 
wordt een overdreven hoog vermogen 
vermeden, met behoud van een hoog 
rendement.

Het verminderen van het 
verwarmingsvermogen heeft geen 
enkele invloed op het vermogen 
dat gebruikt wordt voor het sanitair 
warm water.36
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Druk gedurende 5 seconden op •	
de toets "MODE" om naar het 
parametermenu te gaan.

Wanneer "00" verschijnt, gebruik dan •	
de toetsen + of - tot "96” op het display 
verschijnt.

Druk op de toets "MODE" om het •	
eerste parametriseerbare menu weer 
te geven, met name het maximale 
verwarmingsvermogen (menu COD.1).

Wanneer het menu "COD.1" op het •	
display verschijnt, drukt u op de toets 
"MODE" om de gewenste waarde in te 
stellen.

Selecteer de gewenste waarde door de •	
toetsen " + "  " - ".

Bevestig door op de toets "MODE" te •	
drukken.

Druk op de toets •	  + om naar het 
volgende menu te gaan.

Als het bedieningspaneel 
gedurende 4 minuten niet wordt 
Het aangeraakt, dan keert het 
terug naar zijn normale stand.

Menu 
nr Functie Actie

COD. 1 maximaal 
verwarmingsvermogen

Kies een waarde (zie tabel "Technische gegevens" 
achteraan van de handleiding). 
(fabrieksinstelling: 15)

COD. 2 Configuratie van de 
luchtleidingen Geen regeling nodig voor dit type ketel.

COD. 3
Minimumtemperatuur 
van het 
verwarmingswater

Kies een waarde: 22°C, 28°C, 38°C, 50°C, 55°C of 70°C 
(fabrieksinstelling: 22°C)

COD. 4
Maximumtemperatuur 
van het 
verwarmingswater

Kies een waarde: 50°C, 73°C, ou 80°C  
(fabrieksinstelling: 80°C)

COD. 5 Werking van de pomp

Kies een werkwijze: 
1 - discontinu met kamerthermostaat (TA). 
(kamerthermostaat)(fabrieksinstelling) 
2 - onderbroken (niet-continu) met brander 
3 - continu

De twee volgende menu’s vereisen de installaties van een buitensonde :

COD. 6 Buitenvoeler: 
verwarmingskromme

Kies een verwarmingskromme onder de 10 volgende: 
0.2 / 0.6 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 
(zie onderstaande grafiek) (fabrieksinstelling: 0.2).

COD. 7
Buitenvoeler:  
Voet van de 
verwarmingskromme.

Kies een waarde: 
15°C / 16°C / 17°C / 18°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C 
/ 24°C / 25°C 
(zie onderstaande grafiek) (fabrieksinstelling: 20°C).
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1 

2 

Legenda
1	 Regeling COD. 6
2	 Regeling COD. 7

Menu nr Functie Actie

COD. 8 gedwongen werking 
van de brander

Kies een werkwijze: 
0 = normale werking 
1 - forceren op min. vermogen Pmin. 
2 - forceren op max. vermogen Pmax. 
3 - forceren op ontstekingsvermogen (fabrieksinstelling 0) 
Na 15 minuten keert de ketel automatisch weer naar normale 
werking (parameter 0).

COD. 9 Voorverwarmen van 
de ketel

Kies een werkwijze: 
0 = zonder voorverwarmen 
1 = met voorverwarmen (fabrieksinstelling)

COD. 10 Regeling van de 
verwarming

Kies een werkwijze: 
0 = klassieke regeling (fabrieksinstelling) 
1 = adaptieve regeling

COD. 11 Niet gebruikt op dit type ketel

COD. 12
Temperatuur 
uitgaande 
verwarmingsleiding

Toont de temperatuur van het water in de uitgaande leiding 
van de verwarmingskring. 
Het display geeft "--" aan als de temperatuurvoeler niet is 
aangesloten

COD 13
Temperatuur 
retourleiding 
verwarmingswater

Toont de temperatuur van het water in de retourleiding van de 
verwarmingskring. 
Het display geeft "--" aan als de temperatuurvoeler niet is 
aangesloten.

COD. 14 Temperatuur sanitair 
warm water

Toont de temperatuur van het sanitair warm water. 
Het display geeft "--" aan als de temperatuurvoeler niet is 
aangesloten

38
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Menu nr Functie Actie

COD. 15 Watertemperatuur in 
de boiler

Toont de temperatuur van het water in de boiler. 
Het display geeft "--" aan als de temperatuurvoeler niet is 
aangesloten.

COD. 16 Sanitair 
warmwaterdebiet Toont het sanitair warmwaterdebiet in l/min.

COD. 17 Ventilatorsnelheid Weergave van de ventilatorsnelheid van 0 tot 99 in t/min 
(x100 om de werkelijke snelheid van de ventilator te krijgen).

COD. 18
Verwarmings 
vermogen van de 
ketel

Toont het verwarmingsvermogen van de ketel (tussen 0 en 
max. vermogen) in kW.

COD. 19 Bedrijfstoestand van 
de ketel

Weergave van de verschillende werkwijzen van de ketel. 
Zie hoofdstuk "Toestandscodes".

COD. 20 Ontgassen

0 = ontgassingsfunctie gedeactiveerd (fabrieksinstelling) 
1 = ontgassingsfunctie geactiveerd. 
2 = vulfunctie geactiveerd (driewegklep in middelste stand). 
De functie is gedurende 30 minuten geactiveerd. 
De ketel werkt 7 minuten in de verwarmingsmodus en 7 
minuten in de korte lus. De werkingscyclus van de pomp is de 
volgende: 15 s ON daarna 10 s OFF. 
U kunt de functie uitschakelen door de regeling weer op 0 te 
zetten.

COD. 21 Temperatuur 
buitenvoeler

Geeft de temperatuur van de buitenvoeler weer. 
Het display geeft "--" aan als de buitenvoeler niet is 
aangesloten.

COD. 22 Niet gebruikt op dit type ketel

COD. 60 Niet gebruikt op dit type ketel

COD. 61 Niet gebruikt op dit type ketel

COD. 62 Niet gebruikt op dit type ketel

COD. 63 Dag/nacht-functie

Verlaging van de cv-temperatuurinstelling van dag- naar 
nachtregime. Deze functie wordt bestuurd door het 
programma van de kamerthermostaat. Ze kan enkel actief 
zijn als de ketel uitgerust is met een buitenvoeler. 
Heeft voor gevolg dat de kamerthermostaat de brander niet 
meer onderbreekt 
Alleen bij het bereiken van de ingestelde waarde wordt de 
brander onderbroken. 
0 = Functie niet actief 
1 = Functie actief

COD. 64 Offset nacht

Keuze van de verlaging van de temperatuursinstelling tussen 
dag (periode COMFORT van de kamerthermostaat) en nacht 
("spaar"-periode (ECO) van de kamerthermostaat).

Kies een waarde tussen 0 en 31°C in stappen van 1°C 
(fabrieksinstelling: 0°C).

COD. 65 Gedetailleerde 
storingscode

De diagnose kan verfijnd worden door een gedetailleerde 
code. 
De lijst van de gedetailleerde codes staat in het hoofdstuk 
"Beveiligingen”.
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8.3	 Toestandscodes

8.3.1	 Centrale verwarming

Parameter Beschrijving
S.00 Geen verwarmingsaanvraag.

S.01 Ventilator start.

S.02 Pomp start.

S.03 Ontsteking ketel.

S.04 Brander brandt.

S.05 Te hoog toerental pomp / 
ventilator.

S.06 Te hoog toerental ventilator.

S.07 Te hoog toerental pomp.

S.08 Stilstandtijd na 
verwarmingsperiode.

8.3.2	 Sanitair warm water

Parameter Beschrijving
S.10 Aanvraag sanitair warm water.

S.11 Ventilator start.

S.13 Ontsteking ketel.

S.14 Brander brandt.

S.15 Te hoog toerental pomp / 
ventilator.

S.16 Te hoog toerental ventilator.

S.17 Te hoog toerental pomp.

8.3.3	 Cyclustijd / aanloop brander

Parameter Beschrijving
S.20 Productie sanitair warm water / 

pomp gestart.

S.21 Ventilator start.

S.22 Pomp start.

S.23 Ontsteking ketel.

S.24 Brander brandt.

S.25 Te hoog toerental pomp / 
ventilator.

S.26 Te hoog toerental ventilator.

Parameter Beschrijving
S.27 Te hoog toerental pomp

S.28 Cyclustijd

8.3.4	 Werking ketel

Parameter Beschrijving
S.30 Ketel start niet na een aanvraag 

van de externe controller.

S.31 Zomermodus, Ebus-bediening 
of vertragingsblok voor de 
verwarming.

S.32 Stilstand ventilator : de 
ventilatorsnelheid ligt buiten de 
toleranties.

S.33 Stilstand ventilator : de 
drukvoeler schakelt niet om.

S.34 Antivriesbeveiliging geactiveerd.

S.41 Waterdruk te hoog.

S.53 Wachttermijn: geen water in de 
kring, het temperatuurverschil 
tussen de uitgaande leiding en 
de retourleiding van de cv is te 
hoog.

S.54 Wachttermijn: geen water in 
de kring, temperatuurvoeler 
(uitgaande leiding of 
retourleiding) in de 
verwarmingskring te hoog.

S.95 De spanningscontrole werkt, 
maar de ketel start niet 
(verwarmingsaanvraag of 
aanvraag sanitair warm water).

S.96 De temperatuurvoeler in de 
retourleiding werkt, maar de 
ketel start niet (aanvraag 
verwarming of sanitair warm 
water).

S.97 De drukvoeler werkt, maar 
de ketel start niet (aanvraag 
verwarming of sanitair warm 
water).

S.98 De voeler in de retourleiding 
werkt, maar de ketel start niet 
(verwarmingsaanvraag of 
aanvraag sanitair warm water).40
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9	 Aflaten van het toestel

9.1	 Verwarmingskring

Open de aflaatkraan die aangebracht is •	
in het laagste punt van de installatie.

Laat lucht af uit de installatie door •	
bijvoorbeeld een ontluchter of de 
aflaatkraan van de verwarmingsketel 
open te draaien.

9.2	 Sanitaire kring

Sluit de koudwaterkraan van de •	
installatie.

Laat lucht toe door een •	
warmwaterkraan open te draaien.

10	Beveiligingen

De storingen die in dit hoofdstuk zijn 
beschreven vereisen de interventie van 
een vakman en indien nodig die van de 
Bulex-service (dienst-na-verkoop).

Bij foutcodes met 2 cijfers geeft 
het display afwisselend de letter F 
en de 2 cijfers van de storingscode 
weer.

Belangrijk: in geval van 
aanwezigheid van lucht in de 
leidingen, moet u de lucht die 
in de radiatoren zit aflaten 
(ontluchten) en water toevoeren 
tot de druk de voorgeschreven 
waarde bereikt. Als u te dikwijls 
water moet toevoegen, dan 
moet u daar de dienst na 
verkoop van op de hoogte 
brengen, want het kan gaan om 
kleine lekken in de installatie, 
waarvan de oorsprong dient 
gezocht te worden, of corrosie 
van de verwarmingskring, die 
verholpen moet worden door 
een passende behandeling van 
het water in de kring.
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Code Beschrijving Oorzaken
F1 of F4 Ontstekingsfout 

Vlam dooft tijdens de werking
Geen gastoevoer / onvoldoende gasdebiet 
Slechte regeling van het gasmechanisme 
Ontstekings – en vlamcontrole-elektrode defect 
Defecte ontsteker

F2 Slechte afzuiging of 
aanzuiging van de lucht

Verkeerde snelheid afzuigventilator

F5 of 
F14

Oververhittingsbeveiliging Oververhittingsbeveiliging geactiveerd 
Toegestane maximumtemperatuur overschreden 
Lucht in de installatie

F6 Temperatuurvoeler van de 
CV vertrekleiding

Voeler ontkoppeld 
Kortsluiting van de voeler

F7 Storing voeler temperatuur 
tapwater

Voeler ontkoppeld 
Kortsluiting van de voeler

F9 Fout drukvoeler cv kring Voeler ontkoppeld 
Kortsluiting van de voeler

F10 Storing temperatuurvoeler cv 
retourleiding

Voeler ontkoppeld 
Kortsluiting van de voeler

F11 Communicatiefout 
gebruikersinterface

Slechte aansluiting tussen hoofdkaart en 
gebruikersinterface. 

F12 Communicatiefout Het communicatieniveau tussen de hoofdkaart en de 
kamerthermostaat ligt onder het aanvaardbare niveau. 
Nadat dit verholpen is, moet de ketel weer gestart 
worden.

F13 Storing moederbord Verkeerde frequentie voedingsspanning 
Storing bediening gasklep 
Fout bij het sluiten van de gasklep 
Geheugenfout op moederbord 
Storing moederbord 
Temperatuur van het moederbord te hoog 
Ontbrekend vlamsignaal op het moederbord

F16 Storing vlamdetectie Abnormale vlamdetectie 
Ionisatie-elektrode ontkoppeld. 
Ionisatie-elektrode ontregeld. 
Slechte CO2-regeling.

F18 Defect in de 
gebruikersinterface

Interfacekaart defect

F19 Fout debietdetector Debietdetector ontkoppeld. 
Debietdetector defect of slechte aansluiting.

F20 Communicatiefout tussen de 
gebruikersinterface en de 
hoofdkaart

Gebruikersinterface slecht aangebracht 
Gegevens aanwezig die niet verenigbaar zijn met het 
geheugen van de gebruikersinterface.  
Slechte productcode 
Slechte gebruikersinterfacekaart of hoofdkaart 
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Code Beschrijving Oorzaken
F21 Onvoldoende water in de 

installatie
Tekort aan water in de kring. 
Lucht aanwezig in de kring.

F22 Teveel water in de installatie

F23 Slechte watercirculatie Slechte werking van de pomp (te snelle 
temperatuurstijging)

F24 Temperatuur cv-retourleiding 
te hoog

Probleem met de watercirculatie 
Tekort aan water in de kring. 
Lucht aanwezig in de kring.

F26 Maximum 
temperatuurafwijking bereikt 
tussen de uitgaande leiding 
en de retourleiding van de cv

Probleem met de watercirculatie 
Tekort aan water in de kring. 
Lucht aanwezig in de kring.

F27 Niet van toepassing -

F28 Permanente 
temperatuurafwijking tussen 
de voelers van de uitgaande 
leiding en de retourleiding 
van de cv

Incoherentie tussen de temperaturen van de 
uitgaande leiding en de retourleiding van de cv.

F30 Waterdrukvoeler defect Voeler ontkoppeld 
Defecte detector

11	Controle / Terug in dienst stellen

Na het toestel geïnstalleerd te hebben, 
controleert u de goede werking ervan:

Schakel het toestel in volgens de •	
indicaties van de gebruiksaanwijzing en 
controleer of het goed werkt.

Controleer of het toestel geen lekken •	
vertoont (gas en water) en verhelp de 
eventuele lekken.

Controleer of de rookgassen naar •	
behoren worden afgevoerd.

Controleer alle bedienings- en •	
veiligheids-voorzieningen, de regeling 
en de werkingstoestand ervan.

43

0020065208_01 - 10/08  - Saunier Duval

G
eb

ru
ik

sa
an

w
ijz

in
g

In
st

al
la

tie
vo

or
sc

hr
ift

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n 

vo
or

 in
st

al
la

te
ur

s



12	Het informeren van de gebruiker

De gebruiker van het toestel moet 
geïnformeerd worden over de bediening 
en de werking van zijn toestel.

Leg hem de werking van het toestel uit •	
zodat hij er vertrouwd mee raakt.

Bekijk samen met hem de •	
gebruiksaanwijzing en beantwoord zijn 
eventuele vragen.

Geef alle handleidingen en •	
documentatie van het toestel aan 
gebruiker en vraag hem om ze in de 
buurt van het toestel te bewaren.

Leg hem uit hoe hij het toestel •	
kan aflaten en toon hem de 
bedieningselementen.

Leg de gebruiker meer bepaald de •	
veiligheidsinstructies voor die hij in acht 
moet nemen.

Herinner hem aan de verplichting •	
om een geregeld onderhoud van de 
installatie te laten doen.

Raad hem aan een onderhoudscontract •	
af te sluiten met een vakman.

13	Reserve-onderdelen

Om een duurzame werking van alle 
organen van het toestel te garanderen 
en het toestel in goede staat te 
houden, mogen bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden alleen 
originele Bulex-reserveonderdelen worden 
gebruikt.

Gebruik uitsluitend originele •	
reserveonderdelen.

Vergewis u ervan dat de montage van •	
deze onderdelen correct verloopt en 
dat ze op dezelfde plaats en in dezelfde 
richting als de vervangen onderdelen 
aangebracht worden.

14	Onderhoud en reparatie van de 
ketel

Vooraleer onderhoud te doen, moeten de 
volgende punten gecontroleerd worden:

Vergewis u ervan dat de ketel uit staat •	
en dat de stekker uit het stopcontract is 
getrokken.

Ga na of de ketel afgelaten werd.•	
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14.1	 Mantel

1

2

Legenda
1	 Hermetisch paneel
2	 Schroeven voor de bevestiging van het 

front

Verwijder de 2 bevestigingsschroeven •	
(2) van het frontpaneel.

Trek het front (1) onderaan lichtjes naar •	
voor en hef het vervolgens op om het te 
verwijderen.

Sla hem zorgvuldig op.•	

14.2	 Pomp

3

4

6

1 2

5

Legenda
1	 Voedingsleiding van de pomp
2	 Buis van het expansievat
3	 Buis naar warmtewisselaar
4	 Overdrukventiel
5	 Schroef 
6	 Pomp

Verwijder de buis (3) tussen de pomp •	
(6) en de warmtewisselaar.

Verwijder de buis van het expansievat •	
(2).

Verwijder het overdrukventiel (4).•	

Verwijder de schroef (5).•	
45
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Trek de pomp (6) naar u en verwijder •	
hem.

Open de doos op de bovenkant van de •	
pomp en ontkoppel de voedingsleiding 
van de pomp (1).

Breng de pomp (6) in omgekeerde •	
volgorde van de hierboven beschreven 
bewerkingen weer aan.

Bij het weer aanbrengen van de •	
pomp (6) moet u nieuwe afdichtingen 
gebruiken. 

Smeer de dichtingen in met vet om de •	
pomp (6) gemakkelijker weer aan te 
kunnen brengen.

14.3	 Debietdetector

3

1

5

2

4

Legenda
1	 Voedingsconnector
2	 Veiligheidsclip
3	 Veiligheidsclip
4	 Koudwatertoevoerleiding
5	 Debietdetector

Om de koudwaterleiding (4) vrij te •	
maken, demonteert u de koppeling 
tussen de buis en de watertoevoer.

Trek de voedingsconnector (1) uit.•	

Verwijder de veiligheidsclip (2).•	

Verwijder de veiligheidsclip (3).•	

Trek aan de koudwaterleiding (4) om de •	
debietdetector vrij te maken (5).

Verwijder de debietdetector (5).•	

Om het hermonteren van de •	
debietdetector te vergemakkelijken (5), 
brengt u wat vet aan op de dichtingen.

14.4	 Filter sanitaire warmtewisselaar

1

2

Legenda
1	 Veiligheidsclip
4	 Filter

Verwijder de veiligheidsclip (1).•	

Verwijder de filter (2).•	

Controleer zijn toestand en maak hem •	
indien nodig met water schoon.

Breng de filter (2) weer aan.•	46
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15	Technische gegevens

Condensatieketel, type B23, B23P C13, C33, C43, C53, C83, C33S.

Beschrijving G20 G25 G31

Gascategorie l2E(S) B l3P

BE l2E(S) B : wil zeggen dat het toestel op aardgas werkt (G20/G25).

l3P : wil zeggen dat het toestel op propaan (G31) werkt.

Beschrijving Eenheid F 25 E F 29 E F AS 29 E

Verwarming
Nuttig vermogen bij 80°C/60°C (P) - G20 kW 5.2 - 25 6.2 - 29 6.2 - 29
Nuttig vermogen bij 80°C/60°C (P) - G25 kW 4.3 - 20.6 5.2 - 24.2 5.2 - 24.2
Rendement bij onderste  verwarmingsvermogen 
(PCI) bij 80°C/60°C % 98.1

Rendement bij onderste verwarmingsvermogen 
(PCI) bij 50°C/30°C % 105

Rendement bij onderste verwarmingsvermogen 
(PCI) bij 30% belasting en temperatuur in de 
retourleiding > 30°C

% 108.2

Warmtedebiet (Q min/max.) - G20 kW 5.5 - 25.6 6.5 - 29.6 6.5 - 29.6
Warmtedebiet (Q min/max.) - G25 kW 4.6 - 21.2 5.5 - 25 5.5 - 25
Min. debiet l/h 250 300 300
Min. aanvoertemperatuur °C 22
Max. aanvoertemperatuur °C 80
Expansievat, nuttige capaciteit l 12
Voorvuldruk in het expansievat bar 0.75
Maximumcapaciteit van de installatie bij 75°C l 190 230 230
Overdrukklep, maximale bedrijfsdruk (PMS) bar 3

Sanitair
Nuttig vermogen bij 80°C/60°C - G20 kW 5.2 - 25 6.2 - 29 6.2 - 29
Nuttig vermogen bij 80°C/60°C - G25 kW 4.3 - 20.6 5.2 - 24.2 5.2 - 24.2
Warmtedebiet (Q min/max.) - G20 kW 5.5 - 25.6 6.5 - 29.6 6.5 - 29.6
Warmtedebiet (Q min/max.) - G25 kW 4.6 - 21.2 5.5 - 25 5.5 - 25
Min. warmwatertemperatuur °C 38
Max. warmwatertemperatuur °C 63
Tapdebiet (delta-T 25°C) l/min 14.3 16.6 -
Sanitair comfort volgens EN 13 203 - - -
Debietbegrenzer koud water l/min 10 12 -
Min. voedingsdruk bar 0.5 0.5 -

47

0020065208_01 - 10/08  - Saunier Duval

G
eb

ru
ik

sa
an

w
ijz

in
g

In
st

al
la

tie
vo

or
sc

hr
ift

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n 

vo
or

 in
st

al
la

te
ur

s



Beschrijving Eenheid F 25 E F 29 E F AS 29 E

Aanbevolen voedingsdruk (*) bar 1.2 - 2
Max. voedingsdruk bar 10 10 -

(*) Regeling aanbevolen voor het vullen van de installatie, rekening houdend met het drukverlies in 
de vulset.

Verbranding
Verseluchtdebiet (1013 mbar - 0°C) m3/h 27 31 31
Afvoerdebiet verbrandingsgassen g/s 11.49
Temperatuur rookgassen bij P max op 80°C/60°C °C 66 71.6 71.6
Temperatuur rookgassen bij P max op 50°C/30°C °C 48.7 52.2 52.2
Waarden van de verbrandingsproducten (gemeten bij nominaal verwarmingsdebiet en met het 
referentiegas G20, voor de verwarming):
CO2 % 10.4 10.4 9.5
NOx Klasse 5

Voedingsspanning V/Hz 230V/50Hz
Opgenomen maximaal vermogen W 123 125 125
Stroomsterkte A 0.53 0.54 0.54
Smeltzekering A 2
Elektrische beschermingsgraad IPX4D
Elektrische klasse -

Beschrijving Eenheid G20 G25 G31

Rookgasafvoer
Max. lengte concentrische buis ø 80 / 125 Em 13 13 10
Max. lengte aparte buizen ø 80 + 80 Em 20 + 20 20 + 20 17 + 17
Max. lengte aparte buizen ø 60 + 60 Em 8+8 8 + 8 5 + 5

Beschrijving Eenheid F 25 E F 29 E F AS 29 E

Afmetingen
Hoogte mm 780
Breedte mm 450

Diepte mm 320
Bedrijfsklaar gewicht (gevuld met water) kg 48
Onbelast kg 45
EU-nummer 1015 BS 0323
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Beschrijving Eenheid F 25 E F 29 E F AS 29 E

Aardgas G20 (1)
Gasdebiet bij maximaal vermogen m3/h 2.7 3.13 3.13
Gasdebiet bij min. vermogen m3/h 0.58 0.69 0.69
Gastoevoerdruk mbar 20 20 20
Aardgas G 25
Gasdebiet bij maximaal vermogen m3/h 2.7 3.13 3.13
Gasdebiet bij min. vermogen m3/h 0.58 0.69 0.69
Gastoevoerdruk mbar 25 25 25
Gas Vloeibaar G 31
Gasdebiet bij maximaal vermogen kg/h 2.13 2.48 2.48
Gasdebiet bij min. vermogen kg/h 0.37 0.43 0.43
Gastoevoerdruk mbar 37 37 37

(1) 15 °C, 1013,25 mbar, droog gas
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16	Aansluittoebehoren

16.1	 Concentrisch 60/100

Model Referentie

Adapter 2x80 -> 60/100 0020017695

Horizontale luchtpijp zonder 
bochtstuk A2036200

Bochtstuk 90° A2032900

Bochtstukken 45° 
(per twee geleverd) A2033000

Verlengbuis luchtpijp L = 0,5 m A2032500

Verlengbuis luchtpijp L = 1 m A2032600

Dakaansluiting A2032300

Afdichtingskit voor plat dak 7041365

Afdichtingskit voor hellend dak 
met loden slab 7041364

50

0020065208_01 - 10/08 - Saunier Duval



16.2	 Concentrisch 80/125

Model Referentie

Aanpassingsstuk 2x80 -> 80/125 7041326

Horizontale luchtpijp met 
bochtstuk A2034300

Bochtstuk 90° A2033900

Bochtstukken 45° 
(per twee geleverd) A2034000

Verlengbuis luchtpijp L = 0,5 m A2033500

Verlengbuis luchtpijp L = 1 m A2033600

Dakaansluiting A2033300

Afdichtingskit voor plat dak 7041365

Afdichtingskit voor hellend dak 
met loden slab 7041364
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16.3	 Parallel 2x80

Model Referentie

Beschermrooster op luchttoevoer 
80 mm 0020007201

Geheel van aansluitingen met 
dubbele flux (verse lucht & 
verbrandingsgassen)

08511500

Mof dubbele flux met 
concentrische terugvoering 
80/125

08511800

Concentrische horizontale 
luchtpijp 80/125 7041325

Dakaansluiting A2033300

Afdichtingskit voor plat dak 7041365

Afdichtingskit voor hellend dak 
met loden slab 7041364

Verlengbuis PP (verse lucht) 
L = 0,25 m 7041310

Verlengbuis PP (verse lucht) 
L = 0,5 m 7041311

Verlengbuis PP (verse lucht) 
L = 1 m 7041312

Verlengbuis PP (verse lucht) 
L = 2 m 7041320
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Model Referentie

Verlengbuis aluminium 
(verbrandingsgassen) L = 0,25 m 7041313

Verlengbuis aluminium 
(verbrandingsgassen) L = 0,5 m  7041314

Verlengbuis aluminium 
(verbrandingsgassen) L = 1 m 7041315

Verlengbuis aluminium 
(verbrandingsgassen) L = 2 m 7041321

Bochtstuk 45° PP (verse lucht) 
(1 stuk) 7041318

Bochtstuk 45° aluminium 
(verbrandingsgassen) (1 stuk) 7041319

Bochtstuk 90° PP (verse lucht) 7041316

Bochtstuk 90° aluminium 
(verbrandingsgassen) 7041317
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