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Utilisation
Laissez toujours tous les robinets des radiateurs
complétement ouverts dans la piece ou se trouve
votre thermostat d’ambiance.
Organes de commande
[El sélectionner le mode de fonctionnement
+ Augmenter la valeur
- Réduire la valeur
OK Confirmer la valeur, avancer dans le programme
C Revenir en arriére/Restituer la valeur
< Régler Choisir la température jour
O Régler Choisir la température nocturne
P Programmer les heures de chauffage
@ Régler les heures et jours de semaine

Vue d’ensemble de I’écran
1 Heure actuelle
2 Symboles
@ La température ambiante est régulée par le
programme sélectionné.
@ O - Période d’abaissement
@ &+ - Période de chauffe
( Régulation permanente de la température
ambiante en fonction de la température
d’abaissement.
o) Régulation permanente de la température
ambiante en fonction de la température jour
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(5 Programme conggés : la température
ambiante est réglée en fonction de la
température demandée pour la durée de vos
vacances.

@ Bréve modification de température

() Demande chauffage a I'appareil

Temperature actuelle

Affichage barres (I = Période de chauffe)

Jour de la semaine (1 = lu.,, 2 =ma., 3 = me,,

4=je.,5=ve,6=sa.,7=d)

6 Marquage du jour en cours de la semaine

7 Piles: clignotement = piles a changer,

temps de fonctionnement restant: 4 semaines

o b~ w

A Danger de surchauffe de la piéce: en cas

de pile usée, la chaudiére fonctionne avec
une température maximale de départ (pour
éviter le gel).

Description de I'appareil

Exacontrol 7 radio est un thermostat d’ambiance

avec programmation hebdomadaire du chauffage.

Le thermostat dispose de 2 programmes de base P1

et P2, d’un programme bloc modifiable P3 et d’un

programme individuel réglable Pi.
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Réglage des programmes Réglés
périodes de chauffe d’usine
P1(6:00-22:00 heures du luauve
P2|7:30-22:30 heures sa
P3 |réglable (pour plusieurs jours au choix) di
Pi |réglable (pour chaque jour individuellement)
Page
Choix du mode de fonctionnement ... ....... 95
Activer la fonctioncongés ... .............. 97
Bréve modification de la température ........ 99
Réglage de la température jour .. .......... 101
Réglage de la température d’abaissement .. .101
Réglage jouretheure ................... 103
Choix du programme de base . . ........... 105
Réglage des programmes P3etPi ......... 107
Remplacement Piles .................... 109
Enclenchement par téléphone .. ........... 111
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Montage

Installation du thermostat d’ambiance,

du récepteur a distance

Cet appareil ne peut étre ouvert et installé que par

un professionnel qualifié conformément aux schémas

des pages 112 a 114 . Il convient, a cet effet de

respecter les consignes de sécurité existantes.

Danger d’électrocution sur les raccorde-

\ ments conducteurs de courant. Avant les

=""travaux sur I’appareil, couper 'alimentation
secteur et mettre des coupe-circuits
avant la remise en marche.

Nous ne sommes pas responsables des dommages

pouvant découler du non-respect de ce mode

d’emploi, des cablages défectueux ou détériorations

mécaniques.
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DE  Betriebsart wihlen

GB  Choose the operating mode

FR  Choix du mode de fonctionnement

ES Seleccion del Modo de Funcionamiento
PT  Selecééo do Modo de Funcionamento

IT Impostazione del il modo operativo

NL  Bedrijfsfunctie kiezen
DK  Valg af driftsart
PL  Wybér trybu pracy

HU  Uzemmod kivalasztasa

P CZ  \Volba druhu provozu

o8 RO  Selectarea regimului de functionare
SK  Volba prevadzkového rezimu
TR  Isletme tirt secimi

RUS Bribop pexkmnma paboThl

94

exacontrol 7 radio exacontrol 7 radio 95

o



notice exacontrol 7 radio last 9/01/2003 17:05 %e 96

DE  Urlaubsfunktion aktivieren
GB  Activate the holiday program
2 in FR  Activer la fonction congés
.’ o ES  Activacion del Programa de Vacaciones
PT Activa¢&o do Programa de Férias
IT Impostazione programma vacanze
NL  Vakantieprogramma activeren
DK  Aktivering af feriedrift
@ oK " /ilq . /il’/}/ PL  Aktywacja funkcji urlopowej
:.'] \ 2 135 HU  Szabadsag-funkciok aktivalasa
SR CZ  Aktivace funkce "dovolena"
RO Activarea functiei concediu
SK  Aktivacia dovolenkovej funkcie
iﬂ ' TR Tatil fonksiyonunu calistirma
:JSC © RUS Bkiiouenne npo”pammer “Orryck”
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DE  Temperatur kurzfristig verstellen
GB  Temporary change of temperature setting
FR  Bréve modification de la température
ES Cambio de la temperatura a corto plazo
PT Mudanéa breve de temperatura
+— IT Modifica temporanea temp. ambiente
NL  Kamertemperatuur kortstondig wijzigen
0 f 1280 6 12180 DK  Midlertidig indring af temperatur
PL Krotkotrwate przestawienie temperatury
HU  Hémérséklet médositasa révid idére
L CZ  Kratkodoba zména teploty
RO  Scurt& modificare a temperaturii
N\ ( HR  Kratkotrajno promijeniti temperaturu
l': SK  Kratkodobé prestavenie teploty
° TR  Kisa siire icin sicaklik degistirilmesi
» RUS KparkospemuHas nepecTaHoBKa TemrepaTyphbl
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DE Tag-/Absenktemperatur einstellen

GB Adjust the day / night temperature
{'t FR Réglage température jour / d’abaissement

< ES Seleccion de Temperatura Diurna / Seleccion
de Temperatura Nocturna

PT Selecééo de Temperatura Diurna / Selecééo
de Temperatura Nocturna

IT  Impostazione della temperatura diurna /
di abassamento

NL Dagtemperatuur /

Verlagingstemperatuur instellen

DK Indstilling af dagtemperatur / nattemperatur
NN . . . .
- \‘ ( /l‘t PL Ustawienie temperatury dziennej / obnizonej
EE AL R HU Nappali hémérséklet beallitasa
Csokkentett hémérséklet beallitasa
CZ Nastaveni denni / snizené teploty
RO Reglarea temperaturii de zi / de noapte
SK Nastavenie dennej / znizenej teploty
TR Giindiiz konumu / Gece konumu
sicakliginin ayarlanmasi
RUS ycranoska auesnoii / HouHoii TEMIIEPATYPBI
TIOMCILICHM S
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DE  Uhrzeit und Wochentag einstellen
] . GB  Set the date and time
@@ BBL’E H‘JE FR  Réglage heure et jour
78 L 7 ES  Ajuste de la hora y del dia de la semana
PT  Ajuste da hora e do dia da semana
S IT Impostazione ora e giorno della settimana
R Db ) .
R + R NL  Tid en dag van de week instellen
DK  Indstilling af klokkeslit og ugedag
PL Ustawienie godziny i dnia tygodnia
® 4 ST ST HU A pontos id6 és hét napjanak beadllitasa
e N : CZ  Nastaveni denniho ¢asu a dne v tydnu
RO Reglarea orei si a zilei sdptédmanii
HR  Podesiti vrijeme i dan u tjednu
@ T?'S SK  Nastavenie dita v tyzdni a éasu
x ;2 l?l n TR  Aktiiel saat ve giiniin ayarlanmasi
Aeuu—o RUS YcraHoBKa BPpEMEHIN BPEMCHI I AHA HEACIIN
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DE  Programm auswéhlen

(!
o 'g.z. n GB Choose a program
BU.U:: FR  Choix du programme

ES Eleccién de programa

PT Escolha do programa

IT Scelta del programma

NL  Programma’s kiezen

DK  Valg af program

oK PL  Wybér programu podstawowego
1e©O1 o1 1 1 1 - ,
2 ) 2¢@92 k2 2 2 HU  Program kivélasztasa
3 3 D) 3 'g) 3 (O)K 3 3 CZ  Vybér zékladniho programu
O

g’ g é g * ) g’ o OK é oK RO  Selectarea programului de bazd
6 6 6 6 6 D 6 .g SK  Vyber zakladného programu
7 7 7 7 7 7 TR Ana program secimi

RUS BuiGop npo”pammsr
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DE  Programm P3 und Pi einstellen
GB  Set program P3 or Pi
FR  Réglage Programmes P3 et Pi
ES Ajuste de los programas P3 y Pi
PT Ajuste dos programas P3 e Pi
IT Impostazione dei programmi P3 e Pi
NL  Programma’s P3 en Pi instellen
DK  Indstilling af program P3 og Pi
PL Ustawienie programéw P3 i Pi
HU  P3 és Pi program bedllitasa
CZ  Nastaveni programu P3 a Pi
RO  Modificarea programelor P3 si Pi
SK  Nastavenie programu P3 a Pi
TR  P3ve Pi programlarinin ayarlanmasi
RUS 3azanme npo”pamwm P3 u Pi
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Batterie ersetzen
Change batteries
Remplacement piles
Cambio de pilas
Troca de pilhas
Sostituzione delle batterie
Batterij vervangen
Batteriskifte
Wymiana baterii
Elemcsere

Vyména baterie
Schimbarea bateriei
Vymena batérii

Pil degisimi

3amMeHa 3JIeMEHTOB MUTAHU S
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DE  Schalten liber Telefonkontakt

GB  Connect with remote-control switch

@ 2o ALY (not currently available in the UK)
A AN [
O NEe’ FR Enclenchement par téléphone
T Es o e
Control telefonico a distancia
iC00
oy IR, PT Liga¢€o mediante linha
telefonica (opcional)
@ i IT Inserire il comando telefonico a distanza
) : ] NL  Inschakelen op afstand via de telefoon
I:- ; - (n.t.v. in NL)
& L L DK  Styring via telefon
oo« PL  Przefgczenie przez telefon

HU Telefoni atkapcsolaz

Cz Spinani pomoci telefonniho kontaktu
@ - ) RO  Cuplarea prin intermediul telefonului
' _“ SK Zapnutie prostrednictvom telefonického
‘S X} kontaktu
(A TR  Telefon baglantistyla kumanda
RUS  yupasnenne uepes renedorubiii KoHTAKTOTp
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1 2 3 4
DE blau |schwarz rot braun
GB blue black red brown
FR bleu noir rouge marron
ES azul negro rojo marrén
PT azul preto [ vermelho| castanho
IT blu nero rosso marrone
NL blauw | zwart rood bruin
DK bla sort rod brun
PL [niebieski | czarny | czerwony | brgzowy
HU kék fekete piros barna
CZ | modra | ¢erna | Cervena hnéda
RO |albastru | negru rosu maro
SK | modry | Cierny | Cerveny hnedy
TR mavi | siyah | kirmizi | kahvereng
RUS | cunmii | yepHblil | KpacHblil [KOpuYHEBbIit
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